ETL SEMKO pROTOKOLLBLAD

Order nr 502810

Varmeprov (Normal drift) enligt EN 60598-1, avsnitt 12.4

Provobjekt:

- Infélld armatur for urladdningslampa med tillhérande drivdon:

Fabrikat: LIVAL

- Inbyggnadsbox av papp:
Fabrikat: MaSeTek AB Matt: B 330 mm, L 580 mm, H 230 mm

Typ: Mondo CDM-T 70 W

Ljuskilla: 70 W Metallhalogenlampa 230 V

Matningsspédnning: 230x 1,06 =244

Placering: Armatur med drivdon &r inbyggt i boxen, som i sin tur &r placerat pa en 12 mm
tjock trafiberplatta. Provobjektet ar fritt placerat under varmeprovet.

Ljusriktning ! 1 ki ¥ A
Max tillaten esultat

Matpunkter enligt | Uppmitt a

onskemal | temperatur °C e G

Boxens inre yta 41 a7 g0 Ok

ovanfér armaturen o

Boxens yttre yta ar 34 80 OK

ovanfor armaturen _

Boxens inre yta 40 38 80 OK

ovanfér drivdonet

Boxens yttre yta 36 35 a0 OK

ovanfbr drivdonet

Bestdndighet mot flamma och glédning enligt EN 60598-1, avsnitt 13.3.2

Inbyggnadsboxens pappmaterial har utsatts fér glodtradrsprov vid 650°C
utan att antédndas eller bérja gléda.

Intertek Semko AB

Resultat: OK
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